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NOTAS /OBSERVACOES:
1 — O posicionamento, encaminhamento e distribuicdo das redes

apresentado neste projeto possui carater orientativo, baseado no
posicionamento dos equipamentos;

2 — 0O digmetro minimo das tubula¢gbdes que chegam aos pontos de
consumo deverd@ ser de 15mm;

5 — Os Painéis de Alarme deverdo ser instalados utizando postos de
consumo individual para cada gds;

4 — As caixas de se¢do deverdo ser embutidas, com dimenssdes
adequadas para comportar os tudos e permitir a manobra das
valvulas, devidamente identificadas com os setores nos quais estdo
interligadas e os gases nela instalados, com porta em material
transparente que permita a sua abertura e bloqueio contra acesso
por pessoas ndo autroizadas;

5 — Deverdo ser utilizados tubos de cobre Classe "A” ou ”I”, sendo
vedada a utilizagdo de tubos Classe "E7;
6 — Todas as conexdes soldadas deverdo ser executadas utilizando

solda prata (solda forte) com percentual minimo de 35% de prataq,
sendo terminantemente proibida a utilizagdo de solda Foscoper,
conexdes com anéis de solda e/ou outros métodos que utilizem
estanho em sua composigdo;

/ — Todos os materiais aplicados deverdo ser compativeis com o
oxigénio;
8 — Apbs o término da instalagdo, todas as redes deverdo ser

limpas (eliminando 6&leos, graxas e outras impurezas) e testadas
contra vazamentos e inversdes de gases nos pontos de consumo;

9 — Quando equipamentos (réguas e caixas de segdo) forem
instalados em paredes de Drywall, deverd ser previsto reforgo
horizontal de maneira que todos os parafusos sejdo fixados nas vigas
metalicas

10 — O projeto foi desenvolvido seguinto estritamente as orientag¢des
apresentadas no documento de Nessecidades e as divergéncias
verificadas entre o documento e as normas e resolugdes apontadas
para confirmacgdo;

11 — As centrais de Oxigénio, Ar Medicinal e Vacuo Clinico, assim
como as respectivas Centrais Backup’s deverdo confirmadas pelos
fornecedores dos equipamentos;

12 10 — Todas as instalagdes deverdo ser executadas seguindo as
exigéncias da Norma da ABNT NBR 12.188 e da Resolugdo RDC—350 em
suas ultimas revisdes;

exigéncias da Norma da ABNT NBR 12.188 e da Resolugdo RDC—350 em
suas ultimas revisdes;
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